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Bild 1 | Die ausgebrannte Halle

Bild 2 | Blick von der Drehleiter auf das Dach

Bild 3 | Das Regal vor der Brandschutztir ist stark verformt

Ein eindeutig
anderes
Ergebnis!

IFS ermittelt Brandursache

Bei einem GroBfeuer in einem Logistikzentrum
entstand ein erheblicher Sachschaden. Die betrof-
fene Halle brannte vollstdndig aus und war nach
dem Feuer stark einsturzgefédhrdet. Die Ermitt-
lungsbehoérden hatten einen Sachverstandigen mit
der Untersuchung der Brandursache beauftragt.
Dieser kam zu dem Ergebnis, dass der Transfor-
mator einer Brandschutztir Uberhitzt war, weil
jemand diese festgestellt hatte. In der Folge sei
brennbares Material aus einem Regal vor der Tur
entziindet worden.

Das IFS ermittelte im Auftrag des Versicherers.
Dem Gutachter standen unten anderem Fotos zur
Verfigung, die kurz nach der Brandentdeckung
aufgenommen worden waren und den Verlauf des
Schadens dokumentierten.
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Das Spurenbild, die Fotografien und die Angaben der Beteiligten
fihrten den Brandursachenermittler des Institutes zu einem voll-
kommen anderen Ergebnis:

Die ersten Flammen wurden von einem gegenuberliegenden
Gebaude aus im Bereich des Daches gesehen. Der Mann, der sie
entdeckt hatte, ging mit seiner Digitalkamera auf das Geschehen
zu und fotografierte von der angrenzenden Halle durch die festge-
stellte Brandschutztir in die Brandhalle. Danach schloss er die
Tar.

Die Aufnahme zeigte Flammen ausschlieBlich im Bereich von
Lagergut in Deckennéhe. In der Umgebung der Brandschutztir
gab es zu diesem Zeitpunkt kein Feuer.

Die Rekonstruktion ergab zudem, dass der Turtransformator auch
bei geodffneter Tlr nicht nah genug an brennbarem Lagergut
gewesen ware, um dieses zu entzlinden.

Da es Undichtigkeiten am Hallendach gab, hatte ein Mitarbeiter
einer Fachfirma noch wenige Stunden vor dem Schaden unmittel-
bar unter der Dachkonstruktion Trennschleifarbeiten durchgefihrt.
Dabei hat er die geltenden Sicherheitsvorschriften (VdS 2008, VdS
2047 und Brandschutzleitfaden, Anlage 10) nicht beachtet. Die bis
zu 1.200 °C heiBen Schleiffunken I6sten einen Glimmbrand an
brennbaren Teilen des Daches aus, der zu einem Flammenbrand
und schlieBlich zum Vollbrand der Halle fuhrte. m

Dieser Schaden ist auf der Internetseite des IFS, www.ifs-ev.org, unter
der Rubrik Informationsangebote/Schadenfélle Feuer bzw. Schaden-
félle Technik veroffentlicht. Sie finden dort jeweils 30 Schadenfélle
beschrieben, die regelméaBig aktualisiert werden.
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